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GY-339型功率差动继电器校验仪
    使用本仪器时请仔细阅读使用说明书各项，特别是第、七项。
一、概述：
    本试验台为检验LG-11、LG-12型功率继电器和DCD-2、DCD-5型差动继电器设计的。
二、技术性能：
    交流电压输出： 0～250V连续可调
    交流电流两路同时输出： 0～50A连续可调
    直流电流：     0～15A连续可调
    移相输出：     0°～360°连续可调
    电压、电流均为三位半数字表显示，精度0.5级
    相位为数字式相位显示，精度1.0级
三、检验项目：
  1.潜动试验（功率）
  2.动作区和最大灵敏角检验（功率）
  3.动作电流（差动）
  4.直流助磁（差动）
  5.动作安匝（差动）
  6.制动特性（差动）
四、面板说明：
  1.电源开关
  2.移相细调旋钮
  3.交流电流调节（相位基准电流调节）
  4.交流电压和交流电流调节
  5.功率、差动实验转换开关
  6.直流电流输出开关
  7.两路交流电流和交流电压输出开关
  8.倒相（0°～180°）
  9.直流电流调节
 10.相位锁存开关
 11.相位清零开关
 12.移相粗调开关
 13.相位显示
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        【图一】 GY-339型功率差动继电器校验仪
 14.交流电流显示（基准电流）
 15.接点指示灯
 16.输出指示灯
 17.交流电流显示
 18.交流电压和直流电压显示
 19.交流电流输出（基准电流）
 20.直流电流输出
 21.空接点
 22.交流电流输出
 23.接地柱


 24.电源接线柱
五、使用说明:

    功率方向继电器的校验方法：
    所有调压器回到零位，功能开关5拨向功率位置，开关6拨到下面（即非直流输出），打开电源开关，表头18、17、14点亮，并且回零，相位表头点亮。
  1.潜动试验
    电流潜动：电压回路端钮⑦、⑧间经20Ω电阻短路、电流回路通入额定电流，测极化继电器线圈⑨、⑩端钮上的电压，不大于0.1V。
    电压潜动：在电压回路加100V电压，将电流回路开路，测极化继电器线圈上的电压，对于LG-11型，允许电压不大于0.1V，对于LG-12型，允许有不大于1.0V的制动电压。
    潜动调好后,将继电器推入面板上的底座,将电压调至100V，打开输出开关，继电器触点不应有瞬间接通现象。
  2.动作区和最大灵敏角检验
    本仪器的面板上有移相粗调开关，共分六档，每档为30°移相角，可使移相角在0°～360°间连续可调，调整相位角时每档应连续变化，否则改变电源相序。
    通入100V的电压和5A电流，然后调整相位角0°～360°，此时可由相位表读出继电器动作时电压超前电流的角度和滞后的角度，以电流为基准画出此两角度作角平分线，与电流之间的夹角即为最大灵敏角,在额定电流电压下，动作区≥115°,最大灵敏角与制造厂规定相差不超过±10°。
  3.LG-11型继电器记忆作用检验
    在灵敏角下，当电流通入0.5倍额定电流和10倍额定电流时，将电压调至100V，关闭输出开关，继电器应可靠动作。
    差动继电器校验方法：
    所有调压器回到零位，输出开关关断，功能开关5拨到差动位置。
  1.差动绕组、平衡绕组及制动绕组正确性检验
    断开⑩、

端子间的连片，使二次绕组开路，并将平衡绕组及制动绕组面板上的整定螺钉取下，差动绕组上的整定螺钉插在“20”位置，在差动绕组两端（③、⑧端子间）加一正弦电压（实际试验时，可通入电流取电压降），所加电压的大小，为方便起见可取200毫伏，即每匝绕组上的分布电压为200 =10毫伏。然后用电子
                     20

管电压表检查各绕组抽头电压。
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         【图二】GY-339型差动继电器制动绕组
                   正确性检查接线图
    检查差动绕组时，分别测量端子⑧对差动绕组各插孔的电压值；检查平衡绕组Wp1时，分别测量端子⑧对0、4、8、12、16各插孔以及端子④对0、1、2、3各插孔的电压值；检查平衡绕组Wp2时，分别测量端子⑧对0、4、8、12、16各插孔以及端子①对0、1、2、3各插孔的电压值。
  2.制动绕组与二次绕组间无互感检验
    按【图三】接线。制动绕组全部接入，通过10安电流，用高内阻电压表测二次绕组上的电压不超过40毫伏。
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      【图三】GY-339型制动绕组与二次绕组间
              无互感检验接线图
  3.执行元件动作电压、动作电流及返回电流检验
    按【图四】接线。试验时打开⑩、11端子间的连接片，对执行元件单独进行试验。应特别注意，执行元件的动作电压是指执行元件起动后再用非磁性物质把舌片卡在未动作位置时的电压值。所用电压表的内阻应不小于1000欧/伏。动作电压应满足1.5～1.56伏，动作电流满足220～230毫安，返回系数为0.7～0.85。测量应重复三次，其离散值不大于±3%，否则应检查原因。
    如果试验时电源不是50赫，应按每偏差±1赫电压值改变±2%进行修正。
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         【图四】GY-339型差动继电器
             执行元件试验接线图
  4.无制动时的起始动作安匝检验
    检验接线如【图五】所示，试验时把差动绕组W0全部接入，要求动作安匝为60±4安匝。如果动作安匝距离要求相差不大时，可采用将执行元件动作值适当增减（在要求范围内）的方法和稍许改变饱和变流器铁芯压紧螺丝松紧程度的办法使之符合要求。如果相差较大，则必须用变流器铁芯组合方式的办法进行调整。
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   【图五】GY-339型差动继电器动作安匝试验接线图
  5.制动特性检验
    按【图六】接线，可用较大容量的移相器动作电流和制动电流间的相角Φ，如【图六a】所示。亦可用改变电源相别来改变相角Φ，如【图六b】所示。
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            【a】用移相器改变角度Φ
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            【b】用改变电源相别改变角度Φ
           【图六】GY-339型差动继电器
                   制动特性接线图
    试验时断开④、⑥端子间的连片，动作回路取用39匝（差动绕组20匝和一个平衡绕组19匝），制动回路取14匝。试验时先加制动电流，再加动作电流，录取制动特性曲线。对于每条曲线，制动电流至少需要20安（相当于制动安匝为280）。
六、注意事项：
  1.请严格按照继电器校验规程使用本仪器。校验功率继电器时，不要打开直流电流（IDC）输出开关，否则将会出现严重后果。因为直流电流与交流电压输出共用端钮。
  2.切换功能转换开关5时，必须把所有调压器都回到原位，并把输出开关7拨到下面。
七、维护事项：
  1.本仪器使用三相四线电源，请将ABC相与仪器上电源ABC相相对应接入，否则相位将混乱。A、B、C相均使用5A保险管，更换保险管时打开面板。
  2.仪器使用时不得带电切换功能开关5。
  3.输出交流电压和交流电流IAC时，必须打开移相粗调开关。
  4.使用与存放应置于干燥，通风无腐蚀性气体的室内。
  5.本仪器发生故障，应由专业人员检查、维修，不允许非专业人员打开机壳，否则会扩大故障。
  6.本产品保修期一年，在保修期内凡属质量、技术问题免费修理对用户操作不当或不慎造成的损坏，提供优惠服务。
    本产品实行三包，欢迎用户对产品质量提出宝贵意见。
TEL：027-87262533   87262575
                                 FAX：027-87262141

地址：武汉市武昌区丁字桥路51号
                              邮编：430071
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